










Przekrój przewodu

Moc

Oznaczenie

Typ przewodu

ugo  przewodu

Zaciski

Nazwa

F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

YDY 5x6 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5

Zasilanie z istniej cego
cza kablowego

Ochronniki SP-B+C/3+1 Obwód nr 1 Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5 Obwód nr 6 Obwód nr 7

Q1
FR 331
3P
100A

F1
Ochronnik

Q1
S 301 B
1P
6A

Q2
S 301 B
1P
6A

Q3
S 301 B
1P
6A

Q4
S 301 B
1P
6A

Q5
S 301 B
1P
6A

Q6
S 301 B
1P
6A

Q7
S 301 B
1P
6A

LS1
LICZNIK

A B C D E F G H I J

Remiza w Twardogórze
Rozdzielnica g ówna

Nr projektu

Nr arkusza

Data 29/01/2008

C

B

A

Oprac.

F

E

D

Nr arkusza  1 / 5



Przekrój przewodu

Moc

Oznaczenie

Typ przewodu

ugo  przewodu

Zaciski

Nazwa

Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5

Obwód nr 8 Obwód nr 9 Obwód nr 10 Obwód nr 11 Obwód nr 12 Obwód nr 13 Istniej cy bwód syreny Obwód nr 15 Obwód nr 16

Q2
P 304
4P
40A
30mA

Q8
S 301 B
1P
6A

Q9
S 301 B
1P
6A

Q10
S 301 B
1P
6A

Q11
S 301 B
1P
6A

Q12
S 301 B
1P
6A

Q13
S 301 B
1P
6A

Q15
S 301 B
1P
16A

Q16
S 301 B
1P
16A

Q14
S 303 C
3P
20A

A B C D E F G H I J

Remiza w Twardogórze
Rozdzielnica g ówna

Nr projektu

Nr arkusza

Data 29/01/2008

C

B

A

Oprac.

F

E

D

Nr arkusza  2 / 5



Przekrój przewodu

Moc

Oznaczenie

Typ przewodu

ugo  przewodu

Zaciski

Nazwa

Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25

YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5

Obwód nr 17 Obwód nr 18 Obwód nr 19 Obwód nr 20 Obwód nr 21 Obwód nr 22 Obwód nr 23 Obwód nr 24 Obwód nr 25

Q3
P 304
4P
40A
30mA

Q4
P 304
4P
40A
30mA

Q5
P 304
4P
40A
30mA

Q17
S 301 B
1P
16A

Q18
S 301 B
1P
16A

Q19
S 301 B
1P
16A

Q20
S 301 B
1P
16A

Q21
S 301 B
1P
16A

Q22
S 301 B
1P
16A

Q23
S 301 B
1P
16A

Q24
S 301 B
1P
16A

Q25
S 301 B
1P
16A

A B C D E F G H I J

Remiza w Twardogórze
Rozdzielnica g ówna

Nr projektu

Nr arkusza

Data 29/01/2008

C

B

A

Oprac.

F

E

D

Nr arkusza  3 / 5



Przekrój przewodu

Moc

Oznaczenie

Typ przewodu

ugo  przewodu

Zaciski

Nazwa

Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32

YDY 5x2,5 YDY 5x2,5

Obwód nr 26 Obwód nr 27 Obwód nr 28 Obwód nr 29 Obwód nr 30 Obwód nr 31 Obwód nr 232

Q8
P 304
4P
25A
30mA

Q7
P 304
4P
25A
30mA

Q32
S 301 B
1P
6A

Q26
S 301 B
1P
16A

Q27
S 301 B
1P
16A

Q28
S 301 B
1P
16A

Q29
S 301 B
1P
16A

Q30
S 303 B
3P
25A

Q31
S 303 B
3P
16A

Q6
P 304
4P
40A
30mA

A B C D E F G H I J

Remiza w Twardogórze
Rozdzielnica g ówna

Nr projektu

Nr arkusza

Data 29/01/2008

C

B

A

Oprac.

F

E

D

Nr arkusza  4 / 5



Przekrój przewodu

Moc

Oznaczenie

Typ przewodu

ugo  przewodu

Zaciski

Nazwa

A B C D E F G H I J

Remiza w Twardogórze
Rozdzielnica g ówna

Nr projektu

Nr arkusza

Data 29/01/2008

C

B

A

Oprac.

F

E

D

Nr arkusza  5 / 5
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