Kanat wyw
210x140mi

Skrzynka gazowa z kurkiem
glownym, reduktorem oraz

iewny y

gazomierzem G6

Kanat typu spaliny - powietrze

wyprowadzony min. 3,0m

ponad poziom terenu

Kociof c.0.+c.w.u. f. Viessmann z e a i
zamknietg komora spalania
0 mocy 30kW typ Vitopend 222-W

Garaz

pos. cem.

[k
0.04
7.5
Ow Kuchenka gazowa
| 4-palnikowa
+ 0,30
Tuleja ochronna %
0.03 |Hall
56.8 |terakota
Dn20 Instalacja prowadzona pod stropem
0.02
[oor]
Tuleja ochronna Kanal wentylacyjny f150
wyprowadzony ponad dach
i zakonczony wywietrzakicm
Dn20
Cul8
0.05

w| | 90 [kr
=
a _‘4

0.07 |Garaz

90.6 |pos. cem.

NI

&L _ Kratka transferowa
pow. netto min. 300cm”

zamawiajqey Gmina Twardogéra dota
ul. Ratuszowa 14, 56—416 Twardogora Wﬁ@n@%
obiekt Rozbudowa Remizy Strazackiej w Twardogdrze | ™ 7&/ str
adres bud. ul. Ogrodowa 3, Twardogéra, dz. nr 37 Bﬂ\ﬁv<<m

. . skala

Rzut parteru — instalacja gazu
1:100
branza instalacje sanitarne

nr uprawnien podpis

i nazwisko

Imie

projektowa

mgr inz. Maciej Semberecki
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LEGENDA:

1 - Szafka gazowa, standardowa,nascienna

2 - Zawor sferyczny Dn25

3 - Zawor sferyczny Dn25

4 - Uchwyt mocujacy

5 - Gazomierz domowy G6

6 - Monozlacze pod gazomierz
7 - Reduktor FM 10

zamavwiajey Gmina Twardogdra data
ul. Ratuszowa 14, 56—416 Twardogora S%E/chegm
obiekt Rozbudowa Remizy Strazackie] w Twardogérze | ™ rys./ str.
adres bug. ul. Ogrodowa 3, Twardogéra, dz. nr 37 5/PWS
. . skala
Schemat szafki gazowej
branza instalacje sanitarne
Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
projektowa mgr inz. Maciej Semberecki
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